PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
' WE WLOCLAWKU
‘87—800 Wioclawek, ul. Kilinskiego 16 tel. 54 4116833

fax 54 4116840 e-mail: psse.wloclawek@pis.gov.pl www.pssewloclawek.pl

N.HK-5211-3-2-2/13 Wioclawek, dnia 01 marca 2013 r.
L.dz. .M44L..
Zaklad Gospodarki Komunalnej
————————w_Fabiankach
WVELY ! Fabfanki 87B
AL GMI8T481 1 Fabiaviki

OCENA
jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi b Kone
z wodociggu w Szpetalu Gérnym

. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wioclawku dzialajac na'podstawie art. 1
pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;
(tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 21200, poz. 1263 z pdzn. zm.), w zwiazku z art. 12 ust. |
ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z pézn.zm.) oraz § 14
ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z pézn.zm.), po rozpatrzeniu
danych zawartych w protokole pobrania prébek nr 23/N.HK/W/13 oraz biorac pod uwage
wyniki badan laboratoryjnych probek wody pobrenej w nizej wymienionych miejscach:

Lp T:;gg]fir Numer sprawozdania Data Miejsce pobrania probki
| wrssns L.WZ/W-632-W/58/13 11022013 | SUW — Szpetal Gomy, kran na rurociagu
wody uzdatnionej
2. | w93 L.WZ/W-632-W/59/13 11620073 | Pribicene Gimnazjim = Fablanki 1, kren
w fazience
A s L WEIW-632-W/60/13 11.02.2013 Szkota Podstawowa- .Cyprlanka 103,
kran w lazience

STWIERDZA

przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu w Szpetalu Gornym, zarzadzanego przez
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Fabiankach, Fabianki 87B; 87-811 Fabianki.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2013 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, pobrano 3 probki wody z wodociagu w Szpetalu
Gornym. Probki wody pobrano ze statych monitorowanych punktéw zlokalizowanych na stacji
uzdatniania wody w Szpetalu Gérnym, w Publicznym Gimnazjum w Fabiankach oraz w Szkole
Podstawowej w Cypriance.
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Badania 2 probek wody wykonano w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 prébki wody
w zakresie monitoringu przegladowego.

Z parametrow bakteriologicznych oznaczono w zakresie monitoringu kontrolnego
bakterie grupy coli i Escherichia coli, a w zakresie monitoringu przegladowego dodatkowo
Enterokoki oraz ogo6lng liczbg mikroorganizmow w 22+2°C po 72 h.

Natomiast z parametréw fizykochemicznych oznaczono w zakresie monitoringu
kontrolnego przewodnos¢, barwe, smak, metnoéé, zapach, odczyn, jon amonowy, a w zakresie
monitoringu przegladowego dodatkowo azotyny, azotany, zelazo, mangan, twardos¢, chlorki,
utlenialnos¢, fluorki, siarczany, otéw, kadm, chrom, miedz, nikiel, magnez, rte¢, arsen, bor,
cyjanki, séd, bromiany, bezno(a)piren, Y WWA, antymon, glin, selen, Y THM, Y trichloroetenu
i tetrachloroetenu, 1,2-dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydryng, pestycydy,
> pestycydow.

Przeprowadzone badania probek wody wykazaty, ze badana woda spelnia wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z pbézn.zm.) w zakresie
oznaczonych parametrow.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wioctawku, biorac powyzsze pod uwage,
stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociagu w Szpetalu Gérnym.
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