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Jjakosci wody Przeznaczenej do spozycia przez ludzi
z wodociggu w Szpetalu Gornym

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wioctawku dzialajac na podstawie art. 1
pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekeii Sanitarne;
(tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z péza. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow
(tj. Dz. U. z2006 r. Nr 123, poz. 858 z pozn. zm.), § 14 ust. 1 pkt. 1, § 16 ust 1,2, 314 pkt.
I rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 I, W sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z pozn. zm.), po rozpatrzeniu
danych zawartych w protokotach  pobrania probek  wody nr 136/N HK/W/13
1 144/N.HK/W/13 oraz biorge pod uwage wyniki badan laboratoryjnych probek wody
pobranej w nizej wymienionych miejscach:

B) Eruo,n;:ir Numer sprawozdania ’ Data Migjsce pobrania probki

L] w493 L.WZ/W-632-W/349/13 |  03.12.2013 ’ Nasiegniewo 68, Zespst Szk6l - kran w

fazience

Cyprianka 107, Szkola Podstawowa —
kran w lazience

Cyprianka 107, Szkola Podstawowa -j

2. W/350/13 L.WZ/W-632-W/350/13 03.12.2013

3 W/364/13 L.WZ/W—632-W/364/I3 09.12.2013 ;
kran w lazience

STWIERDZA

przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociagu w Szpetalu Gornym, zarzadzanego
przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Fabiankach, Fabianki 87B, 87-811 Fabianki.

UZASADNIENIE

W dniu 03 grudnia 2013 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad Jakoscig wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, pobrano 2 probki wody z wodociagu w Szpetalu
Goérnym. Probki wody pobrano ze statych monitorowanych punktéw zlokalizowanych
w Zespole Szkot w Nasiegniewie oraz w Szkole Podstawowej w Cypriance.
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Badania 1 prébki wody wykonano w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 prébki
wody w zakresie mor}itoringu przegladowego,

Z parametréw bakteriologicznych oznaczono w zakresie monitoringu kontrolnego
bakterie grupy coli i Escherichia coli, a w zakresie monitoringu przegladowego dodatkowo
Enterokoki, Clostridium perfringens oraz 0g0lng liczb¢ mikroorganizmow w 22+2°C po 72 h.

Natomiast z parametrow fizykochemicznych oznaczono w zakresie monitoringu

kontrolnego przewodnosc, barwe, smak, metnosé, zapach, odczyn, jon amonowy,
a w zakresie monitoringu przegladowego dodatkowo azotyny, azotany, zelazo, mangan,
twardos¢, chlorki, utlenialnosé, fluorki, siarczany, otéw, kadm, chrom, miedz, nikiel, magnez,
rtg¢, arsen, bor, cyjanki, sod, bromiany, bezno(a)piren, Y WWA, antymon, glin, selen, Y THM,
Ytrichloroetenu i tetrachloroetenu,  1,2-dichloroetan, benzen, chlorek winylu,
epichlorohydryng, pestycydy, 2 pestycydow.
W probce wody pobranej w Szkole Podstawowej w Cypriance stwierdzono podwyzszona
utlenialno$¢ na poziomie 6,4 mg/l, przy dopuszczalnej wartosci 5 mg/l. Potwierdza to
sprawozdanie z badan Nr L.WZ/W-632-W/350/13. W zwigzku z tym, w dniu 9 grudnia
2013 r. w Szkole Podstawowej w Cypriance pobrano kontrolng probke wody, w ktorej
oznaczono utlenialnos¢. Uzyskano prawidlowy wynik badania wody zakresie utlenialnosci.

W zwiazku z tym, badana woda spetnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 I., wsprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z pdzn.zm.) w zakresie oznaczonych
parametrow.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wioctawku, biorac powyzsze pod
uwage, stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu w Szpetalu
Gornym.
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